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PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA
PROTECTION DU PUBLIC

SOUS-DIRECTION DE LA SECURITE DU PUBLIC
Bureau des établissements recevant du public
Affaire suivie par : Peter SERANTOVIC.

Tél : 01.49.96.35.10.

Mail. : pp-dtpp-sdsp-berp-qualite@interieur.gouv.fr
Nos réf. : 13.000.0195.052.
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Paris, le

D2 JaN. 2918

Monsieur le Directeur Général,

La commission de sécurité de la préfecture de police a procédé le 6 décembre 2017 a la
visite périodique, de « PInstitut du Cerveau et de la Moélle Epiniére» situé 47-83 boulevard de 1’Hopital a
Paris 13°™, établissement recevant du public de 2™ catégorie, de type U avec activités de types L et N,
susceptible de recevoir un effectif total de 1490 personnes dont 617 au titre du public

Compte tenu de l'avis favorable proposé par la commission de sécurité a I’issue de sa
visite et validé par la délégation permanente de la commission de sécurité et d’accessibilité lors de sa
séance du 12 décembre 2017 j'autorise la poursuite de 1'exploitation de cet établissement.

Conformément aux dispositions du code de la construction et de I’habitation (CCH),
notamment les articles R.123-27 et R.123-48, je vous invite a réaliser les mesures proposées par la
commission de sécurité dans le proces-verbal joint, en vue d’améliorer les conditions de sécurité de
I'établissement.

Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 111-7 et suivants et R. 111-
19-31 et suivants du code de la construction et de 1’habitation (CCH), vous devez, si vous ne vous étes pas
déja acquitté de cette démarche:

e me faire parvenir, dans les plus brefs délais, une attestation de conformité a la réglementation
accessibilité, émanant d’un technicien agréé ou d’un architecte prenant en compte tous les types
de handicap et rappelant les éventuelles dérogations obtenues ;

e 34 défaut, déposer un agenda d’accessibilité programmée (Ad'AP). Conformément aux
dispositions de l'article L. 111-7-10 du CCH, "l'absence, non justifiée, de dépdt du projet
d'agenda d'accessibilité programmée dans les délais prévus a l'article L. 111-7-6 est sanctionnée
par une sanction pécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand l'agenda porte sur un seul établissement
dont I'effectif du public est inférieur au seuil mentionné au II de l'article L. 111-7-7 et de 5 000 €
dans les autres cas. La durée du dépassement est imputée sur la durée de 1'agenda d'accessibilité
programmeée."

combris

Professeur Alexis Brice

Directeur Général

Institut du Cerveau et de la moélle épiniére
47 boulevard de I’Hopital

75013 PARIS.
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Pour plus d’informations, je vous invite & consulter les sites dédiés a I’accessibilité :
- www.accessibilite.gouv.fr ;
- www.ecologique-solidaire.gouv.{T.

La réalisation de ces mesures sera vérifiée au plus tard lors de la prochaine visite
périodique de 1’établissement.

Je vous remercie de I’attention que vous porterez & ce courrier et vous prie d’agréer,
Monsieur le Directeur Général, I’expression de ma considération distinguée.

L'adjoint au chef
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PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE
LA PROTECTION DU PUBLIC

GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

HOPITAL
PITIE SALPETRIERE

INSTITUT DU CERVEAU
ET DE LA MOELLE
EPINIERE

47/83, bd de I’Hopital
75013 PARIS

-
L'an deux mille dix-sept
Le mercredi six décembre

A quatorze heures

Poursuivant le présent proces-verbal

Participaient a la visite :

Pour le Service des architectes de sécurité de la préfecture de police:
M. Jean-Pierre SAUSSET, architecte de sécurité chargé du 13°™

arrondissement.

Pour la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris:
Lieutenant Loic AUBRY, 2™ compagnie ;

Pour le Laboratoire central de la préfecture de police:
M. Jérdme DAL, technicien supérieur en chef de la section prévention
du risque batimentaire.

Assistaient également 2 la visite :

M. Didier PETITEVILLE, directeur des cgquipements et logistique ICM.
M. Marc EPIVENT, coordinateur SSI - ASSISCO

M. Christophe DOLEANS, responsable d’exploitation - société VINCI
FACILITIES

Le groupe de visite avait pour mission de procéder ce jour a la visite
périodique de INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE
EPINIERE intégré au site du groupe hospitalier de la PITIE
SALPETRIERE, sis 47/83 boulevard de I’Hépital a Paris 13°™
arrondissement, en récolement des mesuras contenues dans le précédent
procés verbal daté du 6 octobre 2014.

Il s’agit d’un établissement recevant du public de type U avec activités
de types L et N de 2*™catégorie, susceptible de recevoir un effectif total
de 1 490 personnes dont 617 au titre du public.

Le batiment est organisé de la fagon suivante :

- au 2™ sous-sol (R-4 en exploitation): locaux techniques de
traitement des eaux usées ;

- au 1% sous-sol (R-3 en exploitation) : des locaux de recherche ;

- au niveau du plénum technique situé entre le 1 sous-sol et le rez-
de-chaussée bas (R-2 en exploitation) : un espace de traitement d’air
et des vestiaires ;

- au rez-de-chaussée bas (R-1 en exploitation) : locaux de recherche,
logistique, le service imagerie, des salles de réunion, des locaux
d’archivage, des locaux techniques dont un groupe électrogéne de
1100k VA et une sous-station CPCU et une aire de livraison ;

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité
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PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE
LA PROTECTION DU PUBLIC

GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

HOPITAL
PITIE SALPETRIERE
INSTITUT DU CERVEAU

ET DE LA MOELLE
EPINIERE

47/83, bd de ’Hopital
75013 PARIS

-
L'an deux mille dix-sept

Le mercredi six décembre

A quatorze heures

Poursuivant le présent procés-verbal

Participaient a la visite :

Pour le Service des architectes de sécurité de la préfecture de police:
M. Jean-Pierre SAUSSET, architecte de sécurité chargé du 13°™
arrondissement.

Pour la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris:
Lieutenant Loic AUBRY, 2°™ compagnie ;

Pour le Laboratoire central de la préfecture de police:

M. Jérobme DAL, technicien supérieur en chef de la section prévention
du risque batimentaire.

Assistaient également 2 la visite :

‘M. Didier PETITEVILLE, directeur des ¢quipements et logistique ICM.

M. Marc EPIVENT, coordinateur SSI - ASSISCO
M. Christophe DOLEANS, responsable d’exploitation — société VINCI
FACILITIES

Le groupe de visite avait pour mission de procéder ce jour a la visite
périodique de PINSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE
EPINIERE intégré au site du groupe hospitalier de la PITIE
SALPETRIERE, sis 47/83 boulevard de I’'Hépital @ Paris 13°™
arrondissement, en récolement des mesuras contenues dans le précédent
proces verbal daté du 6 octobre 2014.

Il s’agit d’un établissement recevant du public de type U avec activités
de types L et N de 2"™catégorie, susceptible de recevoir un effectif total
de 1 490 personnes dont 617 au titre du public.

Le batiment est organisé de la fagon suivante :

- au 2™ sous-sol (R-4 en exploitation) : locaux techniques de
traitement des eaux usées ;

- au 17 sous-sol (R-3 en exploitation) : des locaux de recherche ;

- au niveau du plénum technique situé entre le 1 sous-sol et le rez-
de-chaussée bas (R-2 en exploitation) : un espace de traitement d’air
et des vestiaires ;

- au rez-de-chaussée bas (R-1 en exploitation) : locaux de recherche,
logistique, le service imagerie, des salles de réunion, des locaux
d’archivage, des locaux techniques dont un groupe électrogéne de
1100k VA et une sous-station CPCU et une aire de livraison ;

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité
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PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE
LA PROTECTION DU PUBLIC

GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

HOPITAL
PITIE SALPETRIERE

.

INSTITUT DU CERVEAU
ET DE LA MOELLE
EPINIERE

47/83, bd de ’Hopital
-+ 75013 PARIS

L'an deux mille dix-sept
Le mercredi six décembre

A quatorze heures

Poursuivant le présent procés-verbal

au rez-de-chaussée haut (niveau 0 en exploitation): le PCS,

I’accueil, un amphithéatre de 185 places, des bureaux, des salles de

réunion, une cafétéria, des sanitaires et des réserves ;

- au I” étage : des locaux de recherche, des locaux de consultation, six
chambres d’hospitalisation et deux espaces d’accueil de jour ;

- du 2°™ qu 5°™ étage : des laboratoires de recherche et des salles de
réunion ;

- en terrasse : des locaux techniques.

Le public est accueilli aux niveaux rez-de-chaussée bas, rez-de-chaussée
haut et 1" étage.

L’établissement dispose de quatre escaliers protégés de 2 unités de
passage chacun, desservant les niveaux du rez-de-chaussée bas au 5™
étage, et de deux escaliers desservant le rez-de-chaussée bas et le 1%
sous-sol. LI 5 e LY
Au rez-de-chaussée haut il existe trois sorties totalisant 8 unités de
passage et au rez-de-chaussée bas, quatre sorties totalisant 8 unités de
passage. :

L’établissement dispose des installations techniques et de sécurité

suivantes : s .

- SSI de catégorie A avec détection incendie généralis€ée comportant 2 .
ECS, dont I’'un couvrant du R+6 au R+2 et le second du R-1 au R-4
(1 ZA, 13 ZF et 7 ZC dont une pour I’ensemble des sous-sols, une
pour le rez-de-chaussée, une pour les niveaux du R+2 au R+6 et 4
pour le R+1) ;

- désenfumage mécanique des paliers d’ascenseur du R+2 au R+5, de
la totalité du R+1, du hall d’entrée sur 2 niveaux, et circulation rez-
de-chaussée bas et R-1 accueillant du public, ainsi que le quai de
livraison ;

- désenfumage naturel des escaliers encloisonnés a I’exception de ceux
desservant le niveau -1 et le rez-de-chaussée bas ;

- ¢éclairage de sécurité par blocs autonomes ;

- groupe électrogéne de 1100 kVA reprenant les installations de
sécurité ;

- chauffage par sous-station CPCU ;

- systéme d'extinction automatique a gaz de la salle informatique ;

- quatre ascenseurs et quatre monte-charges ;

- portes automatiques a effacement latéral ;

- 9 colonnes séches ;

- fluides médicaux au rez-de-chaussée bas et R+1.

REPUBLIQUE FRANCAISE
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PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE
LA PROTECTION DU PUBLIC

GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

HOPITAL
PITIE SATPETRIERE.

INSTITUT DU CERVEAU
ET DE LA MOELLE
EPINIERE

47/83, bd de I’Hopital
75013 PARIS

L'an deux mille dix-sept ,

Le mercredi six décembre

A quatorze heures

Poursuivant le présent procés-verbal

Préalablement a la visite, le groupe de visite a pris connaissance des
documents suivants :

registre de sécurité ;

rapports de vérifications réglementaires en exploitation établis par

I’organisme agréé BUREAU VERITAS concernant :

e le SSI (rapport triennal), daté du 10 novembre 2015 ;

o les installations électriques (code du travail et ERP) datés du 12
novembre 2017 ;

e la thermographie par infrarouge des installations électriques, daté
du 18 septembre 2017 ;

e les ascenseurs (rapport quinquennal), daté du 11 septembre 2017 ;

e les ascenseurs (rapport périodique), daté du 10 septembre 2017
avec attestation de levée des réserves établie par la société OTIS
datée du 30 octobre 2017, et accompagné des attestations de
vérification du bon forciionnement des organes de sécurité,
établies par la société OIS datées de 15 novembre 2017 ;

rapports de vérification périndique du SSI établis par la société

CEGELEC datés du 30 juin 2017 et du 28 septembre 2017 ;

attestation de vérification du désenfumage naturel établie par la

société CLIMEX datée du 8 février 2017 ;

relevé des débits de désenfumage mécanique théoriques et mesurés

établi par la société VINCI FACILITIES, réalisés courant 2017 ;

relevé de fonctionnement du groupe électrogéne réalisé par la société

VINCI FACILITIES ; _

attestation de formation du personnel a jour.

Au cours de la visite, le groupe de visite a fait procéder aux essais
suivants en situation de coupure de I’alimentation électrique normale des
matériels centraux du SSI :

ouverture de I’exutoire de désenfumage de I’escalier n° 8 ;

ouverture du sectionneur de proximité du moteur d’extraction VED15
avec vérification du report de défaut de position sur le CMSI ;

mise en ceuvre du désenfumage mécanique de la zone SENIR située
au rez-de-chaussée bas (zone consultation .LR.M) ;

sensibilisation d’un détecteur automatique d’incendie situé dans la
chambre 06 au 1 étage (aile Sud), entrainant sans temporisation, le
compartimentage de la ZC 1.4 (non stop des ascenseurs compris), le
déverrouillage des issues de secours et la diffusion de 1’alarme
générale sélective et sonore ;

sensibilisation d’un détecteur automatique d’incendie dans la
circulation attenante au 1% étage (aile Sud) entrainant sans
temporisation le désenfumage mécanique de la ZF 1.4 ;

éclairage de sécurité dans les circulations de I’aile Sud du 17 étage.

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité



PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE
LA PROTECTION DU PUBLIC

GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

: ’HOPITAL
PITIE SALPETRIERE

INSTITUT DU CERVEAU
ET DE LA MOELLE
EPINIERE

47/83, bd de ’Hopital
75013 PARIS

L'an deux mille dix-sept

Le mercredi six décembre

A quatorze heures

Poursuivant le présent procés-verbal

Le résultat de ces essais s’est révélé satisfaisant a 1’exception du

fonctionnement de I’éclairage de sécurité au |

“ étage aile Sud.

Par ailleurs, le groupe de visite a constaté que les mesures de sécurité
contenues dans le procés verbal précité avaient été réalisées a 1’exception
des mesures n° 3 et 4.

A Tissue de la visite, le groupe de visite propose d’émettre un avis
favorable a la poursuite de I’activité de I’établissement et demande la
réalisation des mesures de sécurité suivantes :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Supprimer tout stockage dans les circulations notamment au droit des
paliers d’ascenseurs au niveau rez-de-chaussée bas.

.Infﬂgrar au dossier d’identité du SSI, le rapport d’asscciativité de

ECS CASSIOPEE de marque DEF.

Assurer la mise en ceuvre du désenfumage mécanique de 1’aire de
livraison du rez-de-chaussée bas depuis le CMSI.

Equiper de ferme-porte et de sélecteur de fermeture les vantaux de
’intercommunication entre les circulations du 1 étage et le volume
du hall en double hauteur.

Assurer la parfaite fermeture des portes ayant fonction de
recoupement des circulations.

Supprimer tout dispositif de calage des portes ayant fonction
d’isolement en positions ouverte.

Faire procéder lors de la visite de maintenance annuelle du SSI, a la
vérification de I’ensemble des tétes de détection incendie.

Remédier aux observations contenues dans les rapports précités et
annexer au registre de sécurité les attestations de levée de réserves
correspondantes.

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité



L'an deux mille dix-sept

= Lo

————— Le mercredi six décembre
PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE
LA PROTECTION DU PUBLIC A quatorze heures

Poursuivant le présent procés-verbal
Et les membres du groupe de visite signent le présent procés-verbal.

Le groupe de visite

GROUPE DE VISITE Dont acte clos a 17 H 30 et transmis & Monsieur le Préfet de Police.
DE LA PREFECTURE DE POLICE

’HGPITAL e o
PiTiE SALPETRIERE e

INSTITUT DU CERVEAU
ET DE LA MOELLE
EPINIERE

47/83, bd de I’Hopital
- 75013 PARIS

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité
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REFECTURE DE POLICE.

PROCES-VERBAL
DU GROUPE DE VISITE DE LA PREFECTURE DE POLICE

Nom de'I’établissement : INST/TOT DO CERVEAU 2T DE LA MoELls EP,U.@(

Arrondissement : - il BFOE

Adresse : 432 /83 O AHMOPITRLC SAPETRIEE.
Date de la visite : G DEErnBre 2o 3

Heure de la visite : A 2

ISERP (BERP) : A3 —00 A25-052

N° dossier (BHF):

Le groupe de visite de sécurité rend un avis : P favorable

£ défavorable —
[J —differe Pémissiomde son-avis—
La sous-eemnﬁssimﬁiaC%ssibﬂ-#ér@nd_u&MabLe-

[ differe émissionde-son-avis—
Prénom - Nom Fonction / Grade Signature

i

Représentant du préfet de
police, président

Repré_sentant du service des 2 ? SAUSSE_T . Kichilsete de ssenpive R
architectes de sécurité o -

Représentant t.l'e la brigac.le des Lelhs. AU E)Qy
sapeurs-pompiers de Paris

Représentant du laboratoire 7
ceatral de la préfecture de TJevone DA LePy % :
police g -

Représentant du SISPRI
Service Inspection de Salubrité et
Prévention des Risques d’Incendie de
la préfecture de police

Représentant de la brigade
fluviale

Représentant le commissariat
du  *arrondissement

Représentant des associations
de personnes handicapées

Septembre 2013



